
KIER.DZIAŁU UNIESZK.
0.8
A: 11,84 m2

POKÓJ BIUROWY
0.7
A: 10,69 m2

KIER.SORTOWNI
0.19
A: 13,64 m2

KIER.UTRZYM.RUCHU
0.18
A: 13,49 m2

POM.TECHN.
0.16
A: 18,34 m2

SERWEROWNIA
0.15
A: 18,60 m2

WC MĘSKI
0.12
A: 6,95 m2

POM.SOCJALNE
0.10
A: 12,73 m2

POM.GOSP.
0.20
A: 2,36 m

KORYTARZ
0.2
A: 10,17 m2

DYR.TECHNICZNY
0.9
A: 11,11 m2

WC DAMSKI/NIEP.
0.11
A: 4,84 m2

WC MĘSKI
0.13
A: 6,95 m2

KORYTARZ
0.4
A: 11,83 m2

SALA KONF.
0.17
A: 56,30 m2

KORYTARZ
0.3
A: 13,72 m2

DZIAŁ KADR / BHP
0.6
A: 13,68 m2

WIATROŁAP
0.1
A: 5,66 m2

KL.SCHOD.
0.5
A: 12,04 m
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CZERPNIA ŚCIENNA

DO WYRZUTNI DACHOWEJ

KLAPA P.POŻ.

Q=2000m3/h

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA
Qn=2000m3/h
Qw=2000m3/h

Z PRZYŁĄCZA WODY
C.D. WG PROJ. ZAG. TERENU

ELEKTRYCZNY ZASOBNIK C.W.U. V=120dm3

Z ZEWNĘTRZNEJ SIECI C.O.
C.D. WG PROJ. ZAG. TERENU

Z ZEWNĘTRZNEJ SIECI WODY LODOWEJ
C.D. WG PROJ. ZAG. TERENU

Qc.o.=
Qch.=

1000W
20°

1600W

Qc.o.=
Qch.=

1300W
20°

2200W
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20°

2500W
Qc.o.=
Qch.=

800 W
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WL1

1C

2C

DO KANALIZAC
JI SANITARNEJ

C
.D. W

G PROJ. ZAG. TERENU

D160 1,0%

ZBIORNIK BUFOROWY V=500dm3

ZESTAW HYDROFOROWY
Q=3,4m3/h
H=12mH2O

Zz
Zz

RUROCIĄGI C.O.

RUROCIĄGI WODY ZIMNEJ

RUROCIĄGI WODY CYRKULACYJNEJ
RUROCIĄGI WODY CIEPŁEJ

OZNACZENIA I UWAGI:

1C

1W PIONY WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI

PIONY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1K PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ

RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ-NAWIEW
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ-WYWIEW

RUROCIĄGI INSTALACJI WODY LODOWEJ

1WL PIONY INSTALACJI WODY LODOWEJ

m3/h30

VN5

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

Projektował

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

inż. Wojciech Fulbiszewski DOŚ/IS/0187/03

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

NR RYSUNKU

UL. Porzeczkowa 14 55-080 Smolec gm. Kąty Wrocławskie

Fulbiszewski Wojciech
Zakład Usług Projektowych
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BRANŻA
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S.01
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WRZESIEŃ 2014

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

RZUT PARTERU

Spawdził mgr inż. Marcin Kucharski DOŚ/IS/4884/01

ZAKŁAD GOSPODAROWANIAODPADAMI  GAĆ 90 55-200 OŁAWA

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ SP. Z O.O.
GAĆ 90, 55-200 OŁAWA


